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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国标准化协会城镇基础设施分会和成都秦川物联网科技股份有限公司联合提出。
本文件由中国标准化协会城镇基础设施分会归口。
本文件起草单位:成都秦川物联网科技股份有限公司、北京城市管理科技协会、成都普惠道智慧能

源科技有限公司、汉纳斯能源科技(河南)有限公司、四川联畅信通科技有限公司、集能燃气(新沂)有限

公司、成都产品质量检验研究院有限责任公司、中质通(北京)标准技术服务有限公司。
本文件起草人:邵泽华、赵立明、张磊、王璠、付林、权亚强、梁永增、李明、白江凯、谭浩文、贾娟娟、

郭文胜、刘洋、张雅杰。
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面向分布式天然气供应的智能化系统

技术要求

1 范围

本文件界定了面向分布式天然气供应的智能化系统的术语和定义,规定了面向分布式天然气供应

的智能化系统的通用要求,以及系统架构、感知控制平台、传感网络平台、管理平台、服务平台和用户平

台的功能要求。
本文件适用于面向分布式天然气供应的智能化系统的设计、开发、运行管理和服务。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T3836.2 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T3836.4 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备

GB/T22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T22240 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南

GB/T30269.1—2015 信息技术 传感器网络 第1部分:参考体系结构和通用技术要求

GB/T41816—2022 物联网 面向智能燃气表应用的物联网系统技术规范

GM/T0008 安全芯片密码检测准则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
面向分布式天然气供应的智能化系统 intelligentdistributedLNGgassupplysystem
基于物联网功能(感控功能、传感网络功能、管理功能、服务功能和用户功能)平台,实现分布式天然

气供应系统中储存、运输、运营等全流程智能化管理的信息系统。

3.2
分布式天然气供应系统 distributedLNGgassupplysystem
由储备库、LNG配送车辆、LNG供气装置及微管网顺序组成的分散式天然气供应系统。
注1:通过配送车辆向LNG供气装置间歇性供应LNG;LNG供应装置通过微管网向用户持续供气。

注2:本文件所指的分布式天然气供应系统指广义的分布式天然气供应系统,狭义的分布式天然气供应系统仅包含

终端和微管网。

3.3
LNG供气智能终端 LNGsupplyintelligentterminal
将LNG的储存设备、增压器、气化器、复热器、调压器、计量设备、加臭设备、安全放散装置、可燃气

体报警装置、监控装置等设备全部或部分装配于一个底座上的元件组合装置,可实现远程通信的具有感
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