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分布式光伏发电系统运行维护管理规范

1 范围

本标准规定了分布式光伏发电系统运行维护的通用要求,以及运维准备、运行维护实施和巡检周期

等技术要求。
本标准适用于通过380V或10kV电压等级接入用户侧,且验收合格并投入正常使用的新建、改

建和扩建的分布式光伏发电系统(以下简称光伏系统)运行维护。分布式户用光伏可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T36567 光伏组件检修规程

GB/T36568 光伏方阵检修规程

DL/T572 电力变压器运行规程

DL/T573 电力变压器检修导则

DL/T1476 电力安全工器具预防性试验规程

NB/T32004 光伏并网逆变器技术规范

NB/T32008 光伏发电站逆变器电能质量检测技术规程

NB/T32009 光伏发电站逆变器电压与频率响应检测技术规程

NB/T32010 光伏发电站逆变器防孤岛效应检测技术规程

NB/T32032 光伏发电站逆变器效率检测技术要求

NB/T42104.3 地面用晶体硅光伏组件环境适应性测试要求 第3部分:湿热气候条件

CNCA/CTS0006—2015 并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
分布式光伏发电系统 distributedphotovoltaicpowergenerationsystem
在用户现场或靠近用户现场,采用光伏组件,将太阳辐射能直接转换为电能的发电系统。

4 通用要求

4.1 基本要求

4.1.1 运行环境

光伏系统运行环境应满足以下条件:
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