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前  言

  本标准4.1.3,4.2,5.3~5.6,6.1.1~6.1.3,6.1.6~6.1.8,6.2~6.4,7.1,7.2.1,7.2.3,8.1.1,8.1.3,

8.1.4,8.2,8.3为强制性条款,其余为推荐性条款。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由上海市卫生和计划生育委员会提出。
本标准由上海市卫生监督标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:上海市卫生局卫生监督所。
本标准主要起草人:徐天强、周艳琴、毛洁、应亮、高玲、王懿霖、周晓鹂、陈嘉、张怡琼、孙斌。
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生活饮用水卫生管理规范

1 范围

本标准规定了生活饮用水集中式供水、二次供水和现制现售饮用水水质要求和卫生管理要求。
本标准适用于生活饮用水集中式供水、二次供水和现制现售饮用水的卫生管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3838 地表水环境质量标准

GB5749 生活饮用水卫生标准

GB/T5750(所有部分) 生活饮用水标准检验方法

GB/T14848 地下水质量标准

CJ94 饮用净水水质标准

CJJ110 管道直饮水系统技术规程

CJ/T206 城市供水水质标准

DB31/566 二次供水设计、施工、验收、运行维护管理要求

卫生部 生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范(2001)
卫生部 生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范(2001)
卫生部 生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范(2001)
卫生部 生活饮用水集中式供水单位卫生规范(2001)
卫生部 生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全与评价规范(试行)
国家卫生计生委 涉及饮用水卫生安全产品标签说明书管理规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

管道分质供水 dedicateddrinkingwatersupply
公共供水经过深度净化处理后,通过独立封闭循环管道直接供用户饮用的供水方式,属于集中式供

水的一种形式。

3.2
回水 backwater
管道分质供水系统中,所制备的水通过供水管网循环回流至净水机房内水箱的水。

4 水质要求

4.1 原水水质

4.1.1 集中式供水(除管道分质供水)采用地表水为水源时,水质应符合GB3838的要求。
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