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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国卫生产业企业管理协会医院建筑工程装备分会提出。
本文件由全国卫生产业企业管理协会归口。
主编单位:全国卫生产业企业协会医院建筑工程装备分会;

湖南科尔顿水务集团有限公司。
起草单位:华夏中然生态科技集团有限公司;
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深圳市建筑设计研究总院有限公司;
北京大学国际医院。

参编单位:山东省建筑设计研究院有限公司、湖南省建筑设计院集团股份有限公司、首都医科大学

附属北京友谊医院、中南大学湘雅三医院血液净化中心、秦皇岛市第一医院、晋江市中医院、北京医院、
深圳市罗湖区人民医院、喜颜运维(广东)技术有限公司、湖南君悦达科技有限公司、广东思绿环保科技

股份有限公司、深圳安吉尔饮水产业集团有限公司、湖南龙新净水科技有限公司、山东康辉水处理设备

有限公司、杭州天创环境科技股份有限公司、佛山市美的清湖净水设备有限公司、广东芬尼克兹节能设

备有限公司、北京禹涛环境工程有限公司、江苏讯诺智能科技有限公司、重庆摩尔水处理设备有限公司、
湖南沃恩环境工程有限公司、深圳中正水处理工程设计研究中心。
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谢辉乐、田野、刘其聪、杨晨、胡志强、邱科、杨志军、罗利清、廖勇强、张琳、向龙、李岱华、李浩、孙倩、
雷朋飞、许昌相、相昌君、马兵、李敏、邓妍、李秀验、秦军、左辉刚。

主要审查人:李德令、牛牧青、陈亚飞。
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医院智慧水系统整体规划与
运维管理标准

1 范围

本文件规定了新建、改建和扩建的医院智慧水系统整体规划、生活给水、中水、饮用水、医疗用水、热
水、排水、雨水、消防用水、运维与管理系统等基本要求。

本文件适用于开展新建、改建和扩建的医疗机构的建筑设计、施工和运维管理时可参考本标准。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件,不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GBZ/T205 密闭空间作业职业危害防护规范

GB1576 工业锅炉水质

GB3096 声环境质量标准

GB5749 生活饮用水卫生标准

GB/T6682 《分析实验室用水规格和试验方法》

GB8958 缺氧危险作业安全规程

GB9706.1 医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求

GB/T14848 地下水质量标准

GB14925 实验动物 环境及设施

GB/T17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB18466 医疗机构水污染物排放标准

GB/T18920 城市污水再生利用 城市杂用水水质

GB/T18921 城市污水再生利用 景观环境用水水质

GB19489 实验室 生物安全通用要求

GB/T19837 城镇给排水紫外线消毒设备

GB/T22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T24603 箱式叠压给水设备

GB/T24912 罐式叠压给水设备

GB28234 酸性电解水生成器卫生要求

GB/T30307 家用和类似用途饮用水处理装置

GB50014 室外排水设计标准

GB50015 建筑给水排水设计标准

GB50016 建筑设计防火规范

GB50041 锅炉房设计标准

GB50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范
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