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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由上海市民防办公室提出并归口。
本标准起草单位:上海市民防科学研究所、上海同技联合建设发展有限公司地下空间规划设计研究

院、上海市质量和标准化研究院。
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地下空间安全使用管理基本要求

1 范围

本标准规定了上海市地下空间生产、经营和管理单位在使用管理地下空间过程中的安全管理基本

要求以及安全使用要求。
本标准适用于上海市行政区域内对公众开放的作为生产、经营场所以及其他作为公共活动场所的

地下空间,不包括轨道交通。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB25506 消防控制室通用技术要求

GB50014 室外排水设计规范

GB50015 建筑给水排水设计规范

GB50016 建筑设计防火规范

GB50045 高层民用建筑设计防火规范

GB50084 自动喷水灭火系统设计规范

GB50086 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范

GB50098 人民防空工程设计防火规范

GB50116 火灾自动报警系统设计规范

GB50140 建筑灭火器配置设计规范

GB50222 建筑内部装修设计防火规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
民防工程 civildefenseworks
为保障战时人员与物资掩蔽、防空指挥、医疗救护等单独修建的地下防护建筑工程,以及结合地面

建筑修建的战时可用于防空的地下室。

3.2 
公用民防工程 publiccivildefenseworks
国家以财政预算内资金和收取的民防工程建设费、民防工程拆除补偿费进行投资,并由民防管理部

门负责修建的民防工程。

3.3 
安全出口 safetyexit
供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。
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