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前　　言

　　本标准由国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所提出。

本标准由全国海洋标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８３）归口。

本标准起草单位：国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所。

本标准主要起草人：苏立永、冯厚军、潘献辉、赵河立、初喜章、王晓玲、吴水波。

Ⅰ

犎犢／犜１０７—２００８



卷式反渗透膜组件测试方法

１　范围

本标准规定了卷式反渗透膜组件气密性、泄漏点及渗透性能的测试方法。

本标准适用于卷式反渗透膜组件的性能测试。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６９０８　锅炉用水和冷却水分析方法　电导率的测定

ＧＢ／Ｔ１７３２３　瓶装饮用纯净水

ＧＢ／Ｔ１７３７８．４　海洋监测规范　第４部分：海水分析

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２０１０３中确立的术语及下列定义适用于本标准。

卷式反渗透膜　狊狆犻狉犪犾狑狅狌狀犱狉犲狏犲狉狊犲狊狅狊犿狅狊犻狊犿犲犿犫狉犪狀犲

反渗透膜和多孔网状分隔层按照一定的技术要求围绕轴心及产水收集管卷绕而成的组合构件。

４　卷式反渗透膜组件

按适用的水质类型，分类为：

———淡水膜组件；

———苦咸水膜组件；

———海水膜组件。

按膜组件直径，分类为：

———９９ｍｍ（４．０ｉｎ）膜组件；

———２０１ｍｍ（８．０ｉｎ）膜组件；

———其他。

按膜组件长度，分类为：

———１０１６ｍｍ（４０ｉｎ）膜组件；

———其他。

５　测试试剂及条件

５．１　测试试剂

———氯化钠：化学纯；

———蒸馏水或去离子水。

５．２　测试溶液

卷式反渗透膜组件渗透性能测试溶液见表１。
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