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前  言

  DB31/T329《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》分为若干部分,现已发布的有:
———第1部分:展览馆、博物馆;
———第2部分:危险化学品、放射性同位素集中存放场所;
———第3部分:金融机构;
———第4部分:公共供水;
———第5部分:电力设施;
———第6部分:中小学、幼儿园、托育机构;
———第7部分:城市轨道交通;
———第8部分:旅馆、商务办公楼;
———第9部分:零售商业;
———第10部分:党政机关;
———第11部分:医疗机构;
———第12部分:通信单位;
———第13部分:枪支弹药生产、经销、存放、射击场所;
———第14部分:燃气系统;
———第15部分:公交车站和公交专用停车场库;
———第16部分:港口、码头;
———第17部分:监管场所;
———第18部分:渡轮、游览船;
———第19部分:寄递单位;
———第21部分:养老机构;
———第22部分:军工单位。
本部分是DB31/T329的第11部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替DB31/329.11—2009《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第11部分:医院》。

本部分与DB31/329.11—2009相比,除编辑性修改外主要改变如下:
———标准名称修改为“重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第11部分:医疗机构”。
———“范围”“规范性引用文件”“术语和定义”“系统设计和施工”中增加了与医疗机构相关的标准、

内容和要求。
———“医疗机构安全技术防范系统配置表”各系统组成增加或提升了配置要求(见表1)。
———“视频安防监控系统”按数字技术相关要求进行了修改(见4.2)。
———增加了“实时电子巡检系统”,替代原“电子巡查系统”(见4.6,2009版的4.5)。
本部分由上海市公安局技术防范办公室提出并组织实施。
本部分由上海市社会公共安全技术防范标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:上海市公安局治安总队、上海市卫生健康委员会、上海申康医院发展中心、复旦大

学医管处、上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、复旦大学附属华山

医院、上海安全防范报警协会、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海)、上海德梁安全技

术咨询服务有限公司、万达信息股份有限公司、上海泰杰电子科技有限公司、上海汇迪电子有限公司、
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上海远哲电子技术有限公司、上海思亮信息技术有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、上海

广拓信息技术有限公司、上海云天励飞信息科技有限公司、上海斐心软件科技有限公司、上海长普智能

科技有限公司、深圳英飞拓科技股份有限公司上海分公司、浙江大华技术股份有限公司。
本部分主要起草人:单雪伟、陶焱升、孙亮、顾忠平、李凌、赵静怡、雷智雄、吴晔伟、邱宏宇、赵阳、

邵志民、陈梅、朱永松、陈军、刘晓新、夏嫣。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———DB31/329.11—2009。
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重点单位重要部位安全技术防范系统要求
第11部分:医疗机构

1 范围

DB31/T329的本部分规定了上海市医疗机构安全技术防范系统设计和施工,评审、检验、验收和

运营维护的要求。
本部分适用于上海市行政区域内从事疾病诊断、治疗活动的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫

生所(室)以及急救站等医疗机构安全技术防范系统,疾病预防控制、妇幼保健、精神卫生、传染病防治、
应急救治、采供血等安全技术防范系统应按照本部分执行,城市社区卫生服务和农村乡镇卫生院等安全

技术防范系统参照本部分执行。
已建医疗机构安全技术防范系统的改建、扩建应按照本部分执行。

2 规范性引用文件

下列文件中对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB10408.1 入侵探测器 第1部分:通用要求

GB10408.3 入侵探测器 第3部分:室内用微波多普勒探测器

GB10408.4 入侵探测器 第4部分:主动红外入侵探测器

GB10408.5 入侵探测器 第5部分:室内用被动红外探测器

GB10408.6 微波和被动红外复合入侵探测器

GB/T10408.8 振动入侵探测器

GB10409—2019 防盗保险柜(箱)

GB12663 防盗报警控制器通用技术条件

GB15209 磁开关入侵探测器

GB/T15408 安全防范系统供电技术要求

GB16796 安全防范报警设备安全要求和试验方法

GB17565—2007 防盗安全门通用技术条件

GB20815—2006 视频安防监控数字录像设备

GB/T22239—2015 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

GB/T28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T30147 安防监控视频实时智能分析设备技术要求

GB/T31458 医院安全技术防范系统要求

GB/T32581 入侵和紧急报警系统技术要求

GB50198—2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB50348 安全防范工程技术标准

GB50394 入侵报警系统工程设计规范

GB50395 视频安防监控系统工程设计规范

1

DB31/T329.11—2019




