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前　　言

　　本标准由中国商业联合会提出。

本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准起草单位：中国商业联合会商业标准中心、大连冰山集团有限公司、大连三洋冷链有限公司、

大连冰山空调设备有限公司、大连三洋压缩机有限公司、大连三洋制冷有限公司、大连三洋空调机有限

公司。

本标准主要起草人：曹德胜、侯昌海、单莉、李郁、曹兴中、杨一帆、王琨、刘质、董素霞、宋惠坤。
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大型商场、超市空调制冷的节能要求

１　范围

本标准规定了大型商场、超市空调制冷的术语和定义以及与节能相关的设备选用、设备设置和人

员、设备管理方面的技术要求。

本标准适用于３．１和３．２定义的范围。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１１７９０　设备及管道保冷技术通则

ＧＢ／Ｔ１４２９４　组合式空调机组

ＧＢ／Ｔ１５５８６　设备及管道保冷设计导则

ＧＢ／Ｔ１８８３７　多联式空调（热泵）机组

ＧＢ１９５７６　单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级

ＧＢ１９５７７　冷水机组能效限定值及能源限定等级

ＧＢ５００１９　采暖通风与空气调节设计规范

ＧＢ５００５０　工业循环冷却水处理设计规范

ＧＢ５００７２　冷库设计规范

ＧＢ５０１８９　公共建筑节能设计标准

ＧＢＪ５０５０　工业循环冷却水水质标准

３　术语和定义

下列术语和定义适用本标准。

３．１

　　大型商场　犱犲狆犪狉狋犿犲狀狋狊狋狅狉犲

在一个建筑内经营若干大类商品，实行统一管理（含统一物业管理），分区销售，满足顾客对时尚商

品多样化选择需求的零售业态。

３．２

　　大型超市　犺狔狆犲狉犿犪狉犽犲狋

实际营业面积６０００ｍ２ 以上，品种齐全，满足顾客一次性购齐的零售业态。

３．３

　　空调制冷设备　犪犻狉犮狅狀犱犻狋犻狅狀犻狀犵犪狀犱狉犲犳狉犻犵犲狉犪狋犻狅狀犲狇狌犻狆犿犲狀狋

以降温（或升温）为目的对空气冷却（或加热）、输送、分配，并控制其参数的所有设备、管件及附件、

仪器仪表的总和。本标准系指大型商场、超市内的空调设备和冷藏陈列柜及组装式冷库。

３．４

　　分散式空调系统　犱犲犮犲狀狋狉犪狋犻犵犲犱犪犻狉犮狅狀犱犻狋犻狅狀犻狀犵狊狔狊狋犲犿

将空气处理设备分散设在被调控房间内的系统。
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